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_ OBJECTIFS DE LA PRESENTATION

¢

Retour d’expérience sur la mise en place de suivi de régulation
performante dans le cadre d’'un PLAGE.

Identifier les étapes clés

Identifier les liens entre la régulation et les autres outils de suivi
du patrimoine
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

' 40.000 logements sociaux en RBC

[ 16 SISP (Sociétés Immobilieres de Service Public )
.brussels <%

logement social - sociale huisvesting

' Comensia

3.250 logements en RBC
coopérative de locataires , . .
huurderscodperatieve Coopérative de locataire

Entreprise d’économie Sociale
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

3.250 logements - 2.200 chauffés collectivement — soit 200.000 m?

+/- 1.000 maisons individuelles
80 immeubles chauffés collectivement — partout dans Bruxelles
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CONTEXTE

RETOURS DE TERRAIN

EXPERIENCE ACQUISE

-« EEs

Comensia : 115 travailleurs
Régie : 30 personnes — Concierges Nettoyeurs : 30 personnes

Siege : 55 employés

Le Conseil d'administration
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

PLAGE

Principes

 Un poste de Responsable Energie (RE) subsidié

« Supervisé par Bruxelles Environnement pdt 4 ans
« Accompagnement B.E. Expert

Missions du RE :

Plan Local d’Action « Suivi consommations
pour la Gestion Energétique « Mise en place de mesures pour réduire la conso
Plan voor Lokale Actie
voor het Gebruik van Energie PLAGE Volontaire depuis 2006
15 communes
» 5 hopitaux

« 11 sociétés de logement
* 110 écoles

« 34 responsables énergie (RE)

 Réduction de 17% de la consommation en
combustible des sites prioritaires
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

s EIEE

Résultat de 2 cycles PLAGE chez COMENSIA

Subside Bruxelles Environnement Subsides SLRB
PLAGE 2012 - 2015 PLAGE 2017 - 2020

Objectif economie 2020

P . .
repartission des .
i economie
consommations 21%
2015 01PET- 16
economies 27%
FOREST 226 16%
1%\
CHAPEAU 33
1% — \
TEMPLE 5
2%

COGN 57 EAN

PREV 29

3%
13 Quart VERR >
MONS 241 12%
2%
12 camP 02 HUND 1-2
11B0S-92 19 7%
1%
10 GOF - 44
1%
03 HUND 3-4
09SAVO-21 7%
1%
08 FOREST 282 O 04 HUND 7-8
3% 05 BAECK 7%
2% .
07 EICH 5%

o
= 01PET-16 lOﬁ-{iJND 1-2 =(03HUND34 w=04HUND7-8 wm05BAECK = 06 DUNANT 14 = 07 EJICH

= 08 FOREST 282 m 095AVO -21 = 10GOF - 44 = 11B0OS-92 = 12 CAMP 13 Quart VERR  economie

Ref 2009 - 2011 : 17.000.000 kWh Ref 2014 - 2016 : 15.000.000 kWh
2015 :14.300.000 kWh 2020 :12.000.000 kWh
Economie + de 100.000€ annuel Economie + de 100.000€ annuel
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

I /e

Evolution, d’'un poste de RE a une cellule de 4 personnes
Volonté de Comensia d’offrir un cadre de vie sain, agréable et durable a
ses locataires coopérateurs, a ses employés et aux générations futures.

Responsable Energie Cellule Energie — Environnement (CEE)
ﬁ

1 personne 4 personnes

Programme PLAGE Programme De Développement Durable

Projet 2022 : Plan de Développement Durable 2030 : 3 branches

ECODYNAMISCHE
ONDERNEMING

Eco-gestion (Label « Entreprise Ecodynamique ») ECODTNAMIQUE

Espaces verts et gestion de |'eau de pluie o “

WAT NAT

Energie - PLAGE oy,
\PLAGE
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

n EXEMPLE 1 : PETERBOS 2

Peterbos 2-3 a Anderlecht
» La chaufferie du Peterbos 2 produit chauffage et ECS pour 2 batiments :
* Peterbos 2 — 105 logements
* Peterbos 3 — 24 logements

Peterbos 2 — rénovation 2009
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

n EVOLUTION EN 5 ANS DU SITE PARC DU PETERBOS

Evolution Peterbos 2-3
2009 :Travaux isolation PB2

Consommations par an

2000000 kWh 4000 DJ

1750000 kwh 3500 )

1500000 kwh 3000 0J

1250000 kwh 2500 D)

F
E 1000000 kWh 2000 DJ

750000 kwh 1500 CJ
500000 kwh

1000 0J

250000 kwh cooD

0 kwh oo

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

M chauffage M@ ECS B Conso. normalisée -0

» Résultats décevant par rapport a lI'investissement
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

EVOLUTION EN 5 ANS DU SITE PARC DU PETERBOS

Réglage de la régulation en 2012 Rénovation chaufferie en 2013

22/11/2012 APPOINTS
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- CIRCUITS CHAUDIERES ET CHAUFFAGE

DN 80

%j;
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

n EVOLUTION EN 5 ANS DU SITE PARC DU PETERBOS

Evolution Peterbos 2-3

2000000 kWh
1750000 kwh
1500000 kwh
1250000 kwh

i 1000000 kWh
750000 kwh
500000 kwh
250000 kwh

0 kwh

2012 : réglage régulation

2009

2013 : Isolation Peterbos 3
Remplacement chaufferie

-45%

2010 2011 2012 2013 2014

M chauffage M@ ECS B Conso. normalisée -0

= Suite aux différentes mesures, baisse en 2015 de...
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2014 : Régulation Sensibilisation
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

n EXEMPLE 2 : FOREST 226

Forest 226 a St-Gilles
» Petit immeuble de 15 logements:

« chaufferie vétuste,

» surdimensionnée,

* Probleme a la production Eau
chaude sanitaire
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

“ EXEMPLE 2 : FOREST 226

Rénovation de la chaufferie 2015

Etude préalable : attente d’'une baisse de
30% de la consommation de gaz apres
travaux.

Estimation réalisée sur base de :

* Meilleur dimensionnement chaudiere

* Equipements avec meilleurs rendements

* Meilleure régulation, suivi des
parameétrages.

Q FORMATION BATIMENT DURABLE — REGULATION DES BATIMENTS — PRINTEMPS 2023




EXPERIENCE ACQUISE

RETOURS DE TERRAIN

EXEMPLE 2 : FOREST 226

CONTEXTE

tigue
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Ralenti de nuit > NOK
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es récep
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

“ EXEMPLE 2 : FOREST 226

Adaptation des réglages de la réqulation mars 2015

% de la consommation réelle par rapport a la consommation attendue (100%)
100

Apres adaptation,

30% comptabilité énergétique
) qui montre une diminution
. des consommations de
) 30% au mois d'avril

06 07 08

ndue

nso attel

% et conso réelle fco

| W FOREST 226 : 2015 |

Mesure départ — retour

T I ..!::.:: L e

e Fluctuation en fonction
de la température
extérieure 2 OK

 Ralenti de nuit > OK
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

“ EXEMPLE 3 : H. DUNANT

Dunant 12-14 Evere
» La chaufferie de Dunant 14 produit chauffage et ECS pour 2 batiments :
 Dunant 12 — 32 logements
 Dunant 14 — 29 logements

Panneaux solaires photovoltaiques (PV)

\-* i
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CONTEXTE

RETOURS DE TERRAIN

EXPERIENCE ACQUISE

n EXEMPLE 3 : H. DUNANT

Mise en place d’un suivi a distance des PV

Dunant14 Rapport quotidien de l'installation

Total yleld Total yleld

Muodification du compteur Modification du compteur
Appareils{ Installations [owh] [lewh]

06/ 05/ 2020 mal 2020
Dunant14 35,17 150,57

3517 150,97

[Total] [Total]

du 06/05/2020
B £/0512

coamph
o e
ins

[
n'e

‘Wh)] Modification du
]

L Rendement total [kih] Dunant14 |

,
;
Ju _——— —— -

__a,,saaasssssss
E

mmmmmmmmm

Total yield

Modification du compteur

[kwhi]
2020

182,65

182,66
[Total]

]

21:00 |

g

]
23

L |

Production Photovoltaique

2018 2019 2020

110%

105%

100%

95%

90%

85%

Production vs 2018 [%]

Suivi de la production a distance.

|dentification rapide des
disfonctionnements

Augmentation de 15% de la
production d’électricité.
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

n EXEMPLE 3 : CRAETBOS

Clos du Craetbos NOH
» La chaufferie du Craetbos produit chauffage et ECS pour :
* 1 immeuble — 53 appartements
* 5 maisons

Panneaux solaires Thermiques (PTh)

LT et L
'"l'“ Bojg | R,
g/ L=Ta T b

—, 3 =
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

n EXEMPLE 3 : CRAETBOS

Mise en place d’un suivi a distance des PTh

Priparateurs ECS inslantanés

SONENKRAFT. 1x FAM 225

Appartements NOH o J_f i3 | = <I_¢ s

Al
= |

Tl f—{E=h « Suivi de la production a distance.
: - —@-;I - |dentification rapide des
: | Appoint . .
d'b | - 2 REMEHA disfonctionnements
Modue e charge siaitiée SO Bmpons « Augmentation de 62% de la
SLM120 2x PS2000 L .
Production Thermique productlon de chaleur.
160.000 180%
g 140.000 160% -
= 120,000 1a0% §
% 100,000 120% §
E 80.000 ;g:% E
E 60.000 60"/: .‘E
S 40000 0% 2
E 20.000 20% =
0 0%
2018 2019 2020
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

EXEMPLE 3 : ITTERBEEK - LONGTIN

Itterbeek a Anderlecht
Longtin a Jette

> Itterbeek : immeuble passif construit en 2018
» Longtin 58-60 : immeuble de 38 logements

Nouvel immeuble passif Centralisation chauffage

ER ’

I 4 z
18 / .

\

|

Itterbeek
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CONTEXTE

RETOURS DE TERRAIN

EXPERIENCE ACQUISE

n EXEMPLE 3 : ITTERBEEK - LONGTIN

Temp. extérieure mesurée

Temp. extérieure atténuée

ECS

Consigne normale 80 °C

Consigne réduite 50 °C
60.0 °C

54.9°C

129°C
84°C
144692 KWh
149356 kWh
CHAUDIE| CHAUDIERE
COGEN REMEHA § )}  REMEHA
ssoze m3ll| Y | Bmsessssinaas - T H-
350KVi S0KW
H 0% 0%
CdC : @ 7441 Heures 3880 H
2°C 75°C  Chauffag H
1g°c 25°C R ] ey
Confort 22.0 °C
Economie 15.0 °C

N M .

i

] i

H [

! Balba ECS F Ballon ECS
H S00L I S00L

H 100KV I 1006w

H Grande surface : Grande surface
H qémange ' décangs
: % .

H I

H H H

e 143°C l_132°cC

Importance de la regulation et du suivi !!!

N
A lamet g Marche | o
B lamet i oArrél 0
.......... p ST ...;: 488 :Ci

Principe de fonctionnement
d’'une Cogen :

Production simultanée

de chaleur et d’électricité

-> gain de rendement

4%
DE PERTE

*mm
T e

CENTRALE
ELECTRICITE ~60%
DE PERTE

>10%

DE PERTE

CHAUDIERE

Si le nombre d’heures de fonctionnement est trop bas - perte d’argent.
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n EXEMPLE 3 : ITTERBEEK - LONGTIN

CONTEXTE

RETOURS DE TERRAIN

EXPERIENCE ACQUISE

Production Electrique [kWh

90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

2018

Production Cogen

450
400
350
300
250
200
150
100
50

2019 2020

Titre de |'axe

M ltterbeek M Longtin

Certificats verts

35000
30000

= 25000

=

X, 20000

()

© 15000

10000

5000

0

Production COGEN Itterbeek

Juin-Oct 2019 Juin-Oct 2020

m Chaleur mElectricité

Optimisation de la régulation a
Itterbeek : +20% de production

Ajout de la COGEN Longtin
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

n EXEMPLE 3 : HUNDERENVELD

Hunderenveld a Berchem St Agathe
» 3 immeubles de 106 logements chacun

1 chaufferie par immeuble

2020
« Passage du Mazout au Gaz
« Changement des régulations
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

27 EXEMPLE 3 : HUNDERENVELD

Ancienne regulation
par chaudiere

Temp. extérieure mesurée 7.2 °C

Valeur temp| retour 42.0 °C

Préséle. man. cons. — °C
SC sélect. Man Auto

Chauffage

Temp. extérieure atténuée 5.8 °C
L
LLi]
X o X
Ll
[ fsseur
% ¥
. i%
() /
N =
&< T

Chaudiére pilote 2
Vidige
, . ; cHt Pangn dasase
* Nouvelle régulation e i rve
v etpur marche brll. — rche bral. —
ps B u\euret_ﬂ ps Blleurét1 —
- r am) | ¥ mar. Bral — onjpt. DEmar. Bril —
centralisee || e
X\ H H Q @ =
« Parametres visibles R ———
'0§. vanne primaire 92 %
Cons. T.dép. prim. 70.0 °C Cons. temp. chaudi. 72.0 °C Cons. temp. chaudi. — °C

Temp. départ prim 8_7'8 c Val. mesurée de temp. 66.1 °C

Consigne 0-10V 89 %

Val. mesurée de temp. 43.2 °C
Consigne 0-10V 0 %

a distance

@
]

Facade Arriére C3

_\ TPnsm n vanne de mélange 61 %

Cons. Ballon ECS 60.0 °
Temp. ballen haut 59.2 °

Boucle Sanitaire

Cons. normale 60 °C
Cons. réduite 50 °C
Réduc. cons.ECSbas 8K

Cons.anti-légionelle —

EC nfart %é Cons. temp. Départ 55.8 °C Sur. cons. Dép. Prin 2 K Ballon ECS ,1;
cpnomi & - o,
¢l 75 ol Val mesurée de temp. 54 3 °C Cons. temp. princ. 72.0 °( 4
20FC|32°Q Valeur actuelle temp. princ. 68.0 °C ﬁu
Facade Avant C4
Rosition vanne de mélange 69 % Cons temp.dép sec. 650 o
Cpnfart 21.0 Cons. temp. Départ 557 °C Val temp. dép sec. 526 EED et
Ecpnomii — Valeur temp. départ 543 °C
T s Temp) ballon bas 58.7 *C
Vidnge ;
ECS
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CONTEXTE

RETOURS DE TERRAIN

EXPERIENCE ACQUISE

“ EXEMPLE 3 : HUNDERENVELD

Campagne de mesure a distance

Suivi du bon fonctionnement des régulations

\

ECS

Al

U

08.03.2021 01:15:00
1.7

07.03.21
00:00:00

07.03.21
04:00:00

07.03.21
08:00:00

07.03.21
12:00:00

07.03.21
16:00:00

07.03.21
20:00:00

08.03.21
00:00:00

08.03.21
04:00:00

08.03.21
08:00:00

Jaune : consigne ECS
Bleu : T° mesurée haut ballon
Rouge : T° mesurée bas ballon

Accueil > 0.2.2 DISTRIBUTION > EC

70

0

Chauffage

Fro
]
X

07.03.21
00:00:00

07.03.1
04:00:00

070321 07.03.2112:00:00 07.03.21
08:00:00 16:00:00

070321
20:00:00

08.03.21
00:00:00

08.03.21
04:00:00

08.03.21
08:00:00

Jaune : T° extérieure mesurée
Bleu : consigne départ chauffage
Rouge : T° mesurée départ chauffage
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

n EXEMPLE 3 : HUNDERENVELD

Suivi des consommations : signature énergétique

Investissement des travaux 220.000€
Gain annuel : 90.000€/an

8000 . "
Hunderenveld 7-8 signature energétique

7000

6000

y = 406,57x+871,29
5000
4000
y =285,65x+1012,1
3000
2000
1000

0 2 - 6 8 10 12 14 16
* 2017 4 2020

La signature énergetique permet de montrer le changement structurel
de consommation d’'un batiment
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

“ EXPERIENCE ACQUISE — A LA CONCEPTION

Critique des schémas hydrauliques

Exiger une description

fonctionnelle

Exemple :
Quand la Température de retour
est inférieure a 40°C, une vanne
3 voies dirige 'eau vers le bas
des ballons

Tester la description a la
réception

Productions centralisées, eau chaude chauffage et eau chaude sanitaire T ankel geisig veor wat betrat de technische die veorgesteld i
Gecentraliseerde productie, verwarming warm water en sanitair war water

N’accepter que ce qu’on comprend !!!
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CONTEXTE RETOURS DE TERRAIN EXPERIENCE ACQUISE

n EXPERIENCE ACQUISE — A LA CONCEPTION

Critique au dimensionnement

Bureau d’étude : 70 logements — 5 personnes par
logement — 50 litres d’eau chaude par jour a 60 °C

Oser questionner les hypotheses !!!

/ I\

Bureau Etude Roland Rixen Situation réelle...
350 personnes 166 personnes 130 personnes
10m3/jour ECS 5 m3¥/jour ECS 3m3/jour ECS
350kW 166kW

250kW-2000L 100kW-500L
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TITRE 1 TITRE 2 TITRE 3 TITRE 4 TITRE 5

EXPERIENCE ACQUISE — COMPTABILITE ENERGETIQUE

Comptabilité énergétique
» Permet de se comparer par rapport a d’autres batiments

Petits batiments a
forte Grands batiments

E 300
: sonsommatio a forte
2 consommation
8 = 21 Rue de la Querelle 2
‘g’ , 0 m2
5 3
;i .
8 100
$
: 2.5k S5k 7.5k 10k 12.5k 15k 17.5k 20k 22.5k
Surface chauffée m2
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TITRE 1 TITRE 2 TITRE 3 TITRE 4 TITRE 5

EXPERIENCE ACQUISE — COMPTABILITE ENERGETIQUE

Comptabilité énergétique
» Permet d’analyser I'évolution de la consommation d’un batiment

Consommations par an

5000000 kWh -

4000000 kWh

3000000 kWh —
2000000 kWh

1000000 kWh - -

2010 2011 2012 2013 2014

[ 225 1B Conso. normalisée -
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TITRE 1 TITRE 2 TITRE 3 TITRE 4 TITRE 5

n EXPERIENCE ACQUISE — COMPTABILITE ENERGETIQUE

Comptabilité énergétique
» Comparaison entre la consommation réelle des batiments
et la consommation attendue

% de la consommation réelle par rapport a I'attendue
150

Plus qu’attendu

125

100 %

\I
Moins qu’attendu || |I||I||
| THILE ||

B CHAPEAU 33 : 2015 [ COFFART 44 : 2015 [ MENAG 22:2015 [ MONS 241:2015 M@ MONT 64:2015 @@ PET16:2015 @M PET 2:2015 M PET6:2015 @@ PREV 10:2015 WM PREV 29 : 2015
@ RUYS 12:2015 M RUYS16:2015 ERUYS20:2015 I TEMPLE 11 :2015 W TEMPLE 13: 2015 I TEMPLE 5 : 2015 I TEMPLE 9 : 2015

~i
vl

% et conso réellefconso
wn
S

~
w
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“ EXPERIENCE ACQUISE — TELEGESTION

Télégestion
» Campagne de mesure : résolution d’'un disfonctionnement boucle ECS

BoEad s BN YYERER®ERBEASLESESEBREEBRERR IS

—— TECAC] —— TECRC] —— TECHTC) —— TECArC]

Bleu : production — Rouge et Vert : départ boucle — Jaune : retour boucle
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TITRE 1 TITRE 2 TITRE 3

TITRE 4

TITRE 5

EXPERIENCE ACQUISE — TELEGESTION

121521

KWh ECS 40840

m*gaz 1

55.0°C 549°C

=

Télégestion
s 200t cevvesa soene M?BIZ © 200" paeveaa scase kWh Rad
106 °C
T¢ attenuee
38°C B
T° couloir
141°C
Chd CHF ChdECS 20% On
AR Enabled o Off
CrauTge [-=]
Va2V chd V2Vecs
On On
Ouverte . s Quverte
X ¥ . X X0
W : e T S B -
% “"“i,.“"“‘" """" =& X SO GAR RS U BAREY R Un R W ) SN e Rl AR S Lt
@' @ P Vavoyp S 666 °C JRE 673°C 672°C 0
' Off H - '
8 Fermée : ' i i
] () 'R
: L ¢ 3 4 ¢ i
: : T : Poid
- ] L] M . . L]
Chauffage : Poe ; e
Consigne 463 °C 486°C ! : s3s°c ||} sa1-c||:
 cac  5°C 65°C : T : '
20°C 20°C : : : :
Jour/Nuit 20.0 °C 15.0°C d K 3 :
|
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TITRE 1 TITRE 2 TITRE 3 TITRE 4 TITRE 5

“ EXPERIENCE ACQUISE — SENSIBILISATION DES OCCUPANTS

Sensibilisation des occupants
» Objectiver les plaintes

°C
24.0

22.0
20.0
14.07-

10.0

T° entre 24°C et 22°C 120

s.o ,,,,,, [ Mme cortvrint PBﬁ’148 ] ........................... ................................ ................................... ............................ 1

6.0 ,,,,,,,,

..10

0.0 : ; ; ; ; 0
mer. 05 ven. 07 dim. 09 mar. 11 jeu.13
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TITRE 1 TITRE 2 TITRE 3 TITRE 4 TITRE 5

EXPERIENCE ACQUISE — SENSIBILISATION DES OCCUPANTS

Sensibilisation des occupants

.y
\Plé—f Fiche-Info : Conseils Chauffage

Hunderenveld
r N
chaufferie
Chaudiére
Circulateur
Radiateur T Radiateur T
||lllllllllllllllll| [LLLLIRRRRRRRRannny]
all & m) eau chaude

Mf—

—il .

Vos radiateurs sont tiedes, cela suffit pour maintenir le confort dans le logement (20-22°C).
e Plus il fait froid dehors, plus vos radiateurs seront chauds.

e Le soir vers 23h la température des radiateurs diminue automatiquement.

\ Le matin vers 5h30 le régime normal est activé. Les radiateurs chauffent plus fort.
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TITRE 1 TITRE 2

TITRE 3 TITRE 4

TITRE 5

“ EXPERIENCE ACQUISE —

CONTRAT D’ENTRETIEN

Marché de Service pour la maintenance des chaufferies collectives
» Définir les prestations par type d’équipements

™
<
£
2
W

POMPES et GROUPE DE SURPRESSION :

Contréle de fonctionnement et bruit.
Contréle des organes de commande.
Controle des bourrages et des joints.

POMPES et GROUPE DE SURPRESSION :

Contréle de lubrification ou graissage.
Dégagement des tuyauteries d'écoulement.
Remédier aux fuites si nécessaire
resserrage ou remplacement des bourrages.

VANNES MOTORISEE

Vérifier si elles répondent aux régulations
Contrdle des joints ou des presse-étoupe.
Remédier aux fuites si nécessaire.

VANNES MOTORISEE

Contréle de I'étanchéité en été, et ajustage des courses si
nécessaire.
Entretien des servo-moteurs.

REGULATIONS :

Contrdle des régulations climatiques, vérifier si les
températures sont normales
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TITRE 2

TITRE 3

TITRE 4 TITRE 5

n EXPERIENCE ACQUISE — CONTRAT D’ENTRETIEN

Marché de Service pour la maintenance des chaufferies collectives

DETECTION GAZ (type chaufferie)

» Base de donnée des équipements techniques chaufferies

ALB_DCTO1 1| GASDETECTIEAPPARAAT (stookruimte type)
1. Primaire Compteur gaz

ALB_CPTGO1 Primaire 1| gasmeter
1. Primaire Débourbeur

ALB_DEBO1 Primaire 1| Slijkafscheider débourbeur - dégazeur
1. Primaire Régulation

ALB_REGO3 Primaire 1| Regeling gere cascade chaudiere - ouverture V2V
1. Primaire Vanne 2 voies

ALB_V2V01 Primaire 1| Tweewegafsluiter ouverture si forte demande chauffage mote!
1. Primaire Vase d’expansion

ALB_EXPO1 Primaire 1| Expansievat
2. Chauffage CHAUDIERE GAZ COLLECTIVE

ALB_CH-GO1 Verwarming 1| COLLECTIEVE GASKETEL 1. condensation

Q FORMATION BATIMENT DURABLE — REGULATION DES BATIMENTS — PRINTEMPS 2023



TITRE 1 TITRE 2 TITRE 3 TITRE 4

TITRE 5

n EXPERIENCE ACQUISE — CONTRAT D’ENTRETIEN

Marché de Service pour la maintenance des chaufferies collectives
» Schéma Hydraulique Etiqueté

Condenseur
d'expansion
e
Vidange *
v —

Ly
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TITRE 1 TITRE 2

TITRE 3 TITRE 4

Marché de Service pour la maintenance des chaufferies collectives

Contenu du rapport d’entretien

Chaufferie :

Rapport d'entretien

Date de passage :

EntretienN°: 1 - 2 - 3 -4

T° extérieure :

type d'entretien :

Qualité Eau chauffage

PH - dureté - métaux

Chaudiéres

généralités

Extincteur/ Alarme gaz

Etat - date validité - seuil déclench

a

Régulation cascade

Etat - réglages - aquastats

Chaudiére 1 / Buleur

Etat - T°depart - T° fumée - rendement
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n CE QU'IL FAUT RETENIR DE LEXPOSE

&P

Lien entre bon suivi de son patrimoine et économie d’énergie
Role clé de la régulation

En lien avec une comptabilité énergeétique

En lien avec un suivi a distance (Télégestion)

En lien avec une sensibilisation des occupants

En lien avec une maintenance de qualité

Comprendre le fonctionnement, avoir un descriptif fonctionnel
clair des la conception
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n OUTILS

Guide batiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels
» Techniques du batiment
Dossier | Concevoir une installation de chauffage efficace

= Formations
» Consultez tous les supports gratuitement !

» Formations Batiment durable : Gestion de I'énerqgie (coordinateur PLAGE)
» Formations Batiment durable : Gestion de I'énergie (responsable énergie)
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http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/concevoir-une-installation-de-chauffage-efficace.html?IDC=22&IDD=14734
https://environnement.brussels/pro/outils-et-donnees/supports-de-formations-et-seminaires/supports-des-formations-seminaires-batiment-durable
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/se-specialiser-en-construction-durable/formations/actes-et-notes-des-formations-2018/gestion-de-lenergie-coordinateur-plage
https://environnement.brussels/thematiques/batiment-et-energie/se-specialiser-en-construction-durable/formations/actes-et-notes-des-formations-2018/gestion-de-lenergie-responsable-energie

“ CONTACT

Roland RIXEN
Ingénieur Responsable Cellule Energie Environnement
COMENSIA

. +32476 28 68 45

< rri@comensia.be

[ ]

‘ II.!! Comensia
coopérative de locataires
huurderscooperatieve

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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